RZUT | PIETRA
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ANU STAP_20-80 40,40 kPa montaz na kazdym Pionie do instalacji c.o.
Dn40

Poziomy centralnego ogrzewania zaizolowaé¢ termicznie izolacjq z pianki poliuretanowej na zasileniu gr25 na powrocie gr.20
Zasllanie prowadzi¢ obok powrotu — rdwnolegle

Montaz punktSw stafych | kompensacj wedfug zalecen producenta systemu

Podejscia do pojedynczych grzej - rurq p i dn15

Piony zakoficzy¢ zaworami odpowietrzajqcymi

Przejscia przez Sciany stropy w stalowych tulejach ochronnych

Montaz nagrzewnic Volcano VR1 dokladnie wedfug instrukc]i producenta

Piony rurami o érednicy dn 35 do | pigtra

PROJEKT

BIURO PROJEKTOW "INWEST — D”
06-400 Ciechandw, ul. 17 Stycznia 13 tel./fax (23) 672.47.94

Obiekt: Budynek Zespofu Szkdt Nr 1 Skala:  1:100
Adres: Mtawa ul. Zuzanny Morawskiej 29 Data:  02.2011 r.
Projektant: mgr inz. Sylwia Jaskulska Upr.budnr MAZ/0528/PWos/10 [Podpis:

Nazwa rysunku: Rzut | Pietra — inwentaryzacja

Instalacja centralnego ogrzewania
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