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Nr Nazwa Powierz.
pom. | pomieszczenia. pomiesz.
1.1 Komunikacja 32,79.m?
1.2 Komunikacja 39,03m?
2 Pokdj biurowy 19,48 m?
3 Sala do zaje¢ grupowych 43,24 m?
4 Sala do zaje¢ grupowych 38,80 m?
5 Pokdj socjalny 13.74 m?
6 Pokoj biurowy 11.48 m?
7 Pokéj biurowy 13,05 m?
8 Sala multimedialna 16.83 m?
9 Pokdj biurowy. 11.88 m?
10 Sala do zaje¢ grupowych 37,03 m?
11 WC personel 2.70 m?
12 WC meski 2.44 m?
13 WC damski 2.61m?

{2 proj. gniazda komp.

@R proj. faczniki

proj. 2 gniazda komputerowe kod.

ujete w odreb opr.

proj. optyczna czujka dymu
proj. reczny przycisk oddymiania

proj. gniazda wtyczkowe

proj. nr obwodu w tablicy

Symbole Opraw

o] Symbol oprawy Typ

1. = =======| TR254.RL - szt31

2 B O Base BP.136 -szt6

5 C o= TR154.RL -szt 5

4 D Aw SDS414Aw - szt 2

5. M | . MONITOR1 IP65 Aw -szt 5

| === E01

MONITOR1 IP65 jednostronny Aw
o$wietl. kierunkowe -szt2
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